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Wert < 300
Wert 300 - 3000
Wert >3000

Geb. Etage Raum
Nr. Bezeichnung

 Datum d. 
Messung

Anlass der  Messung Methode
Raum Außen Summe PCB * 

5 118 28 52 101 153 138 180

 
7 23.02 U1 22 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,1 18,6 215 2,4 3,9 11 15 8,1 5,2 <2 66,3 1,005 Florisil
7 23.02 U1 24 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,0 18,6 185 <2 3 13 12 5,5 3,7 <2 66,4 1,014 Florisil
6 23.02 U1 41 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,1 18,6 120 <2 3,5 9,2 9 2,3 <2 <2 62,0 1,011 Florisil
6 23.02 U1 41A Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 20,7 18,6 125 <2 3,2 11 7,9 2,6 <2 <2 64,0 1,015 Florisil
6 23.02 U1 43 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,5 18,6 195 <2 4,6 14 13 4,6 2,8 <2 72,9 1,012 Florisil
6 23.02 U1 44 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,4 18,6 150 <2 3,7 11 11 3,9 <2 <2 70,9 1,038 Florisil
6 23.02 U1 45 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,4 18,6 190 <2 4,9 16 11 4,3 2,2 <2 69,9 1,018 Florisil
6 23.02 U1 46 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,2 18,6 115 <2 3,1 9,5 8,4 2,3 <2 <2 69,2 1,036 Florisil
6 23.02 U1 47 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,6 18,6 130 <2 3,5 9,8 9,8 3,2 <2 <2 66,4 1,042 Florisil
6 23.02 U1 48 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,6 18,6 125 <2 3,6 10 8,4 3 <2 <2 65,5 1,029 Florisil
6 23.02 U1 50 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,6 18,6 160 <2 3,6 12 11 3 2,3 <2 67,3 1,024 Florisil

11 23.02 U1 61 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,0 18,6 235 2,4 5,3 12 16 8 5,2 <2 65,4 1,004 Florisil
11 23.02 U1 63 Post 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,1 18,6 200 <2 6,3 15 11 4,7 3,1 <2 61,5 0,998 Florisil
6 23.02 U1 81 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,0 18,6 175 <2 4,4 14 10 3,7 2,5 <2 66,4 1,006 Florisil
6 23.02 U1 82 Werkstatt 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,1 18,6 210 <2 7 17 11 3,9 3,1 <2 62,1 1,009 Florisil
6 23.02 U1 84 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,1 18,6 145 <2 4,3 12 7,8 3,2 2,1 <2 65,4 1,008 Florisil

10 23.02 00 61 Versuchslabor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 23,0 225 <2 8,3 17 13 4,5 2,4 <2 56,6 1,031 Florisil
11 23.02 00 62 Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 23,0 220 <2 6,4 12 16 5,9 3,5 <2 57,4 1,038 Florisil
10 23.02 00 63 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 23,0 315 2,2 10 22 19 7 4,5 <2 56,0 1,034 Florisil
10 23.02 00 64 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 23,0 195 <2 6,9 13 12 4,7 2,7 <2 56,8 1,036 Florisil
10 23.02 00 64 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 23,0 108 <1,5 3,2 7,3 6,6 2,5 1,9 <1,5 56,8 1,032 Florisil
11 23.02 00 65 SLO-Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 23,0 235 <2 9,9 20 11 4,1 2,3 <2 56,4 1,052 Florisil
10 23.02 00 66 Praktiumsr. 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 23,0 305 <2 11 22 17 7 4,4 <2 57,0 1,024 Florisil
11 23.02 00 66a Praktiumsr. 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 23,0 355 <2 15 30 17 5,4 3,2 <2 57,2 1,026 Florisil
11 23.02 00 67 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MMS 23,3 23,0 600 <2 31 62 16 4,6 2,8 <2 56,0 1,021 Florisil
6 23.02 00 81 Verhaltensmessraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 23,0 160 <2 8,4 14 7 2,7 <2 <2 50,6 1,045 Florisil
6 23.02 00 82 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 20,1 245 <2 9,7 17 13 5,7 3,8 <2 62,1 1,035 Florisil
6 23.02 00 83 Verhaltensmessraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 23,0 295 <2 15 23 9,9 5,9 4,7 <2 60,7 1,045 Florisil
6 23.02 00 84 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 20,1 150 <2 5,8 11 7,9 3,4 2,2 <2 60,9 1,038 Florisil
6 23.02 00 85 Verhaltensmessraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,8 23,0 360 <2 21 33 9,8 4,9 3,2 <2 58,1 1,045 Florisil
6 23.02 00 86 Teeküche 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 20,1 185 <2 7,4 13 9,6 4,1 2,6 <2 60,9 1,040 Florisil
6 23.02 00 87 Verhaltensmessraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 23,0 340 2,6 14 25 16 7,5 5,1 <2 56,7 1,045 Florisil
6 23.02 00 88 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 20,2 225 <2 11 17 9,7 4,1 2,7 <2 60,7 1,045 Florisil
6 23.02 00 88 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 20,2 86 <1,5 3,7 7,8 4,1 1,6 <1,5 <1,5 60,7 1,043 Florisil
6 23.02 00 89 Warteraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 23,0 230 <2 12 18 9,5 3,9 2,4 <2 58,7 1,045 Florisil
6 23.02 00 90 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,0 20,2 130 <2 6,5 11 5,8 2,9 <2 <2 63,1 1,045 Florisil
7 23.02 01 21 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,8 24,6 115 <2 4,5 8,4 5,7 2,8 2 < 2 50,1 1,027 Florisil
7 23.02 01 22A Lager 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 23,0 390 2,3 11 24 24 11 8,1 <2 58,2 1,045 Florisil
7 23.02 01 22B Lager 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 23,0 360 2,1 11 24 23 7,9 5,8 <2 57,1 1,045 Florisil
7 23.02 01 23 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,8 24,6 190 <2 8,6 15 8 3,8 2,1 <2 50,1 1,045 Florisil
7 23.02 01 23 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,8 24,6 73 <1,5 3,4 7,3 3,9 <1,5 <1,5 <1,5 50,1 1,022 Florisil
7 23.02 01 24 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,1 24,6 100 <2 3,7 7,3 6 2,6 <2 <2 49,3 1,039 Florisil
7 23.02 01 25 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 24,6 145 <2 5,3 9,8 7,5 4 2,1 <2 50,9 1,038 Florisil
7 23.02 01 26 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 24,6 100 <2 3,9 7,5 6 2,8 <2 <2 51,1 1,043 Florisil
7 23.02 01 26A Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,0 24,6 140 <2 5,2 10 6,4 4 2,7 <2 51,2 1,011 Florisil
7 23.02 01 27 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 24,6 105 <2 3,4 5,9 5,8 3,3 2,2 <2 51,0 1,012 Florisil
7 23.02 01 28 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 24,6 120 <2 5,2 9,9 6,2 3,1 <2 <2 49,6 1,025 Florisil
7 23.02 01 29 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,0 24,6 145 <2 5,7 9,8 6,7 4 2,6 <2 49,6 1,044 Florisil
6 23.02 01 41 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 24,6 130 <2 6,7 12 5,3 2,1 <2 <2 53,1 1,010 Florisil
6 23.02 01 42 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,4 23,8 110 <2 3,3 6,8 6,6 3,2 2 <2 51,4 1,045 Florisil
6 23.02 01 43 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,7 24,6 150 <2 7,5 12 7,5 2,5 <2 <2 52,5 1,029 Florisil
6 23.02 01 44 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,5 23,8 150 <2 4,9 10 9,1 3,4 2,1 <2 49,9 1,045 Florisil
6 23.02 01 45 Versuchsraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,8 24,6 275 <2 10 18 17 6,3 3,2 <2 51,6 1,045 Florisil
6 23.02 01 46 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,6 23,8 155 <2 5,2 10 10 3,3 2,2 <2 51,2 1,045 Florisil

Pr
ob

en
vo

lu
m

en
 (m

³)Messungen

PCB-Leitkongenere [ng/m³] 

Pr
ob

en
m

ed
iu

m

Lu
ftf

eu
ch

tig
ke

it 
(%

)

B
au

ab
sc

hn
itt

Temperatur in °C

Legende:

Konzentrationsbereiche gemäß 
PCB-Richtlinie                                 < BG 

kleiner Bestimmungsgrenze



Messungen zur PQE-SQB Sanierung Stand 11_20.xlsx STAND: 07.12.20

2 von 4

Wert < 300
Wert 300 - 3000
Wert >3000

Geb. Etage Raum
Nr. Bezeichnung

 Datum d. 
Messung

Anlass der  Messung Methode
Raum Außen Summe PCB * 
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6 23.02 01 47 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 24,6 <30 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 51,2 1,045 Florisil
6 23.02 01 47 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 24,6 50 <1,5 3,4 <9 4,6 2 <1,5 <1,5 51,2 1,045 Florisil
6 23.02 01 47 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 12,0 100 <2 4,4 8,3 5,5 2,1 <2 <2 46,2 1,044 Florisil
6 23.02 01 48 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,5 23,8 120 <2 3,9 8,5 8,7 2,9 <2 <2 56,7 1,045 Florisil
6 23.02 01 49 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 24,6 155 <2 4,5 9,8 9,4 4,6 3 <2 50,6 1,045 Florisil
7 23.02 02 22 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 25,0 23,8 600 3 23 48 34 11 6,9 <2 49,5 1,045 Florisil
7 23.02 02 22 Seminarraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 25,0 23,8 416 2,4 12 33 25 7,5 5,6 <1,5 49,5 1,045 Florisil
5 23.02 02 81 Seminarraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 20,2 335 <2 13 30 16 5,2 3,1 <2 69,2 1,017 Florisil

11 23.03 U1 21 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,7 12,0 220 <2 9,4 22 9,4 3,1 <2 <2 55,6 1,000 Florisil
11 23.03 U1 23 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,8 12,0 175 <2 5,9 12 9,9 4,7 2,5 <2 48,5 1,006 Florisil
11 23.03 U1 25 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 12,0 245 <2 9,8 18 13 5,3 3,3 <2 51,4 1,006 Florisil
11 23.03 U1 26 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 12,0 95 <2 3,5 6,9 5,7 2,6 <2 <2 50,5 1,003 Florisil
11 23.03 U1 28 Werkstatt 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,6 12,0 185 <2 5,9 12 12 4,2 2,6 <2 48,6 1,007 Florisil
1 23.03 U1 41 Untersuchungsraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,5 25,6 215 <2 8,5 17 11 4,1 2,8 <2 58,6 1,045 Florisil
1 23.03 U1 42 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,6 24,7 145 <2 6,6 14 6,3 2,4 <2 <2 48,3 1,045 Florisil
1 23.03 U1 43 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 25,6 105 <2 4,4 10 6,4 <2 <2 <2 58,4 1,045 Florisil
1 23.03 U1 44 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 24,7 70 <2 3,3 6,5 4,2 <2 <2 <2 45,3 1,045 Florisil
1 23.03 U1 45 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 25,6 100 <2 3,9 9,5 6,7 <2 <2 <2 57,8 1,031 Florisil
1 23.03 U1 46 U-Raum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 24,7 90 <2 3,2 6,4 5,8 2,1 <2 <2 45,3 1,045 Florisil
1 23.03 U1 47 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 25,6 120 <2 4,8 12 7,5 <2 <2 <2 58,8 1,017 Florisil
1 23.03 U1 48 U-Raum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 24,7 80 <2 3,7 7,7 4,6 <2 <2 <2 45,5 1,045 Florisil
1 23.03 U1 49 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,5 25,6 125 <2 5,2 10 7,2 2,6 <2 <2 58,3 1,005 Florisil
1 23.03 U1 50 U-Raum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 24,7 49 <2 2,3 3,9 3,5 <2 <2 <2 46,9 1,045 Florisil
1 23.03 U1 51 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 25,6 100 <2 3,8 9 7,4 <2 <2 <2 59,7 1,000 Florisil
1 23.03 U1 52 U-Raum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 24,7 40 <2 <2 4,1 3,8 <2 <2 <2 48,9 1,045 Florisil
4 23.03 U1 61 Seminarraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,4 25,6 105 <2 5,4 11 4,5 <2 <2 <2 56,5 1,000 Florisil
4 23.03 U1 62 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,3 24,7 90 <2 5,7 10 2,4 <2 <2 <2 49,8 1,045 Florisil
4 23.03 U1 63 Aufenthaltsraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,1 25,6 65 <2 2,9 5,8 3,8 <2 <2 <2 59,4 1,000 Florisil
4 23.03 U1 64 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 24,7 80 <2 4,3 7,8 4,1 <2 <2 <2 55,6 1,045 Florisil
4 23.03 U1 65 Seminarraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,0 25,6 90 <2 4,6 9,6 3,6 <2 <2 <2 60,6 1,000 Florisil
4 23.03 U1 66 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 24,7 70 <2 3 6,2 4,7 <2 <2 <2 48,1 1,045 Florisil
4 23.03 U1 68 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 24,7 29 <2 2,3 3,5 <2 <2 <2 <2 55,2 1,045 Florisil
4 23.03 U1 70 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 24,7 120 <2 9,3 12 2,8 <2 <2 <2 56,8 1,045 Florisil
4 23.03 U1 72 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 25,6 115 <2 5,9 10 5 2,3 <2 <2 61,9 1,014 Florisil
2 23.03 U1 81A Sprechlabor 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 25,6 95 <2 5 9,3 4,3 <2 <2 <2 60,3 1,014 Florisil
2 23.03 U1 81B Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,5 25,6 160 <2 7,4 15 7 2,1 <2 <2 57,5 1,000 Florisil
2 23.03 U1 82 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,5 24,7 100 <2 3,7 8 6,5 2,2 <2 <2 53,9 1,045 Florisil
2 23.03 U1 83 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,8 25,6 80 <2 3,1 7 6,2 <2 <2 <2 60,7 1,027 Florisil
2 23.03 U1 84 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 24,7 115 <2 4,5 9,3 6,8 2 <2 <2 53,2 1,045 Florisil
2 23.03 U1 85 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 25,6 190 <2 9,3 19 7,4 2,2 <2 <2 60,4 1,009 Florisil
2 23.03 U1 86 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 24,7 85 <2 3,6 7,5 5,6 <2 <2 <2 48,5 1,045 Florisil
2 23.03 U1 87 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 25,6 150 <2 6 13 9 2 <2 <2 58,2 1,022 Florisil
2 23.03 U1 88 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,6 24,7 210 <2 9,1 20 10 2,6 <2 <2 52,1 1,045 Florisil
2 23.03 U1 89 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,8 25,6 390 2,5 9,3 25 31 8,5 4,4 <2 59,7 1,040 Florisil
2 23.03 U1 89 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 12,0 400 2,1 10 26 31 8,5 4,6 <2 51,3 1,000 Florisil
2 23.03 U1 90 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,7 24,7 145 <2 5,7 13 7,8 2,8 <2 <2 51,4 1,045 Florisil

11 23.03 00 21 Büro 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 20,2 310 2,2 8,7 19 20 8,5 5,8 <2 62,1 1,000 Florisil
11 23.03 00 22 Labor 19.08.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 20,2 165 <2 6,8 15 8,9 2,6 <2 <2 60,0 1,015 Florisil
11 23.03 00 23 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 20,2 260 <2 9,7 20 14 5 2,8 <2 64,5 1,020 Florisil
11 23.03 00 24 Lager 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 20,2 215 <2 8 15 12 4,6 2,9 <2 65,4 1,045 Florisil
11 23.03 00 25 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 20,2 155 <2 5 9,3 10 3,7 2,5 <2 65,7 1,021 Florisil
11 23.03 00 26 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 20,2 285 <2 8,6 16 20 7,7 4,5 <2 66,6 1,040 Florisil
11 23.03 00 27 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 20,2 320 <2 16 32 13 2,8 <2 <2 64,9 1,028 Florisil
11 23.03 00 29 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 20,2 105 <2 3,7 7,1 6,8 3,2 <2 <2 64,5 1,025 Florisil
1 23.03 00 41 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 22,3 290 <2 11 22 14 6,8 4,3 <2 65,9 1,008 Florisil
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1 23.03 00 42 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 20,2 120 <2 6,7 9,6 5,1 2,2 <2 <2 67,3 1,000 Florisil
1 23.03 00 43 Vorraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,0 22,3 270 <2 11 21 13 5,6 3,1 <2 65,5 1,003 Florisil
1 23.03 00 44 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,0 20,2 95 <2 3,7 6,1 4,6 2,7 2,1 <2 67,1 1,000 Florisil
1 23.03 00 45 Lager 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 22,3 270 <2 11 21 13 5,7 3,2 <2 66,4 1,006 Florisil
1 23.03 00 46 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,0 20,2 135 <2 7,2 12 5,6 2,6 <2 <2 66,8 1,000 Florisil
1 23.03 00 47 Vorraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 22,3 290 <2 12 21 15 6,1 3,7 <2 65,2 1,003 Florisil
1 23.03 00 48 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 20,2 175 <2 7,6 13 8,1 4,2 2,5 <2 66,3 1,000 Florisil
1 23.03 00 49 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 22,3 300 <2 11 22 16 6,7 4,5 <2 64,6 1,045 Florisil
1 23.03 00 50 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 22,3 210 <2 11 20 7,7 3,1 <2 <2 66,1 1,045 Florisil
1 23.03 00 51 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,0 22,3 320 <2 12 23 17 7,8 4,3 <2 64,5 1,045 Florisil
1 23.03 00 52 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,0 22,3 195 <2 9,5 17 7,2 3,5 2,2 <2 63,8 1,045 Florisil
4 23.03 00 61 EDV-Raum Seminarraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 25,4 260 <2 9,3 17 17 5,1 3,3 <2 52,6 1,000 Florisil
4 23.03 00 62 Labor 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 25,4 420 2,4 17 33 20 8,4 5,6 <2 55,6 1,002 Florisil
4 23.03 00 62a vor der Kammer 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 25,4 465 2,6 21 38 20 8,7 5,6 <2 55,9 1,007 Florisil
4 23.03 00 63 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 25,4 205 <2 10 17 11 3,2 <2 <2 54,5 1,014 Florisil
4 23.03 00 64 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 25,4 135 <2 5 8,5 11 2,9 <2 <2 53,9 1,038 Florisil
4 23.03 00 65 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 25,4 135 <2 5,8 11 7,7 2,8 <2 <2 54,2 1,025 Florisil
4 23.03 00 66 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 25,4 175 <2 6 12 11 3,2 2,3 <2 53,4 1,041 Florisil
4 23.03 00 67 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 25,4 170 <2 6,3 12 9,9 3,3 2,5 <2 54,6 1,041 Florisil
4 23.03 00 68 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 25,4 180 <2 7,5 12 9,7 4,3 2,3 <2 43,2 1,006 Florisil
4 23.03 00 69 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 25,4 210 <2 7 15 14 4,1 2,3 <2 53,3 1,045 Florisil
4 23.03 00 69a Vorraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 25,4 245 <2 7,3 15 17 5,5 4,1 <2 54,3 1,045 Florisil
4 23.03 00 70 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 BAM 23,7 25,4 220 <2 8 14 13 5,2 3,6 <2 53,9 1,045 Florisil
2 23.03 00 81 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 22,3 215 <2 4,1 11 18 5,8 3,8 <2 65,9 1,045 Florisil
2 23.03 00 82 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 22,3 75 <2 3,9 6,6 4,1 <2 <2 <2 65,5 1,004 Florisil
2 23.03 00 83 Seminarraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 22,3 140 <2 4,1 8,9 9,7 3,1 2,1 <2 66,4 1,045 Florisil
2 23.03 00 84 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 22,3 125 <2 5,3 9,9 7,7 2,4 <2 <2 65,2 1,004 Florisil
2 23.03 00 85 Labor 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 22,3 215 <2 9,2 15 12 4,1 2,7 <2 64,6 1,045 Florisil
2 23.03 00 86 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 22,3 125 <2 6 10 7,1 2,2 <2 <2 64,5 1,022 Florisil
2 23.03 00 87 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 22,3 205 <2 10 19 8,8 2,9 <2 <2 63,8 1,045 Florisil
2 23.03 00 88 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,8 22,3 130 <2 5,5 10 7,9 2,6 <2 <2 66,1 1,028 Florisil
2 23.03 00 89 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,7 25,4 215 <2 8,7 15 12 4,2 <2 <2 56,3 1,045 Florisil
2 23.03 00 90 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,8 25,4 285 <2 13 24 13 4,5 2,9 <2 52,2 1,045 Florisil
2 23.03 00 91 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 25,0 25,4 345 <2 16 30 17 4,3 2,1 <2 53,8 1,045 Florisil
2 23.03 00 91 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 20,7 12,0 165 <2 8,3 15 7,8 2,1 <2 <2 57,2 1,003 Florisil
2 23.03 00 92 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,9 25,4 365 <2 15 31 18 5,5 3,6 <2 51,1 1,045 Florisil
2 23.03 00 92 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 12,0 280 <2 11 20 15 6,1 3,6 <2 51,2 1,042 Florisil

10 23.03 01 22 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 12,0 455 <2 23 45 15 5,4 3 <2 48,9 1,000 Florisil
10 23.03 01 24 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 12,0 190 <2 5,2 12 14 4,5 2,3 <2 46,7 0,989 Florisil
1 23.03 01 41 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 12,0 170 <2 7 13 10 3,5 <2 <2 48,5 1,003 Florisil
1 23.03 01 42 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,7 12,0 350 <2 18 29 13 6,4 4 <2 46,7 1,000 Florisil
1 23.03 01 43 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,9 12,0 95 <2 3,7 6,6 7 2,1 <2 <2 46,8 1,008 Florisil
1 23.03 01 44 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 12,0 230 <2 13 23 7,5 2,9 <2 <2 47,4 1,000 Florisil
1 23.03 01 44A Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,5 12,0 275 <2 13 21 11 5,6 3,9 <2 46,9 1,000 Florisil
1 23.03 01 46 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,5 12,0 180 <2 10 17 6 2,8 <2 <2 47,9 1,012 Florisil
1 23.03 01 48 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 22,1 12,0 220 <2 11 16 12 3,3 2,1 <2 49,6 1,006 Florisil
1 23.03 01 50 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 21,8 12,0 130 <2 6,5 10 6,9 2,1 <2 <2 51,5 1,016 Florisil
4 23.03 01 61 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 12,0 295 <2 12 20 16 6,7 3,9 <2 46,7 1,009 Florisil
4 23.03 01 63 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,6 12,0 205 <2 7,6 12 13 4,9 3,1 <2 45,5 1,007 Florisil

4 23.03 01 66 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,8 12,0
600

<2 20 34 35 20 14 <2 48,7 1,007
Florisil

4 23.03 01 68 Büro 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,7 12,0
500

<2 25 39 24 8,7 4,9 <2 47,2 1,009
Florisil
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Wert < 300
Wert 300 - 3000
Wert >3000

Geb. Etage Raum
Nr. Bezeichnung
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Anlass der  Messung Methode
Raum Außen Summe PCB * 

5 118 28 52 101 153 138 180
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Konzentrationsbereiche gemäß 
PCB-Richtlinie                                 < BG 

kleiner Bestimmungsgrenze

4 23.03 01 70 Seminarraum 26.09.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,7 12,0 165 <2 9,1 15 6,4 2,6 <2 <2 45,7 1,010 Florisil
4 23.03 02 60 Bibliothek 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 20,2 300 <2 15 26 12 4,1 2,7 <2 67,0 1,010 Florisil
4 23.03 02 62 Büro 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 20,2 185 <2 7,3 13 10 4 2,7 <2 67,6 1,000 Florisil
4 23.03 02 64 Kopierraum 19.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 20,2 245 <2 9,9 18 12 5,3 3,5 <2 67,3 1,025 Florisil
6 23.12 00 41 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 20,1 120 <2 6 13 4,9 <2 <2 <2 61,2 1,045 Florisil
6 23.12 00 42 Labor S1 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,3 20,1 270 <2 6,1 16 19 7,5 4,9 <2 62,8 1,044 Florisil
6 23.12 00 43 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 20,1 75 <2 3,7 6,4 4,5 <2 <2 <2 60,9 1,045 Florisil
6 23.12 00 44 Chemie-Labor S1 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,4 20,1 300 <2 5,6 15 23 10 6,2 <2 60,9 1,045 Florisil
6 23.12 00 45 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 20,1 260 <2 10 22 17 3,4 <2 <2 61,2 0,973 Florisil
6 23.12 00 45 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 20,1 126 <1,5 3,7 11 8,8 1,7 <1,5 <1,5 61,2 1,045 Florisil
6 23.12 00 46 Tier-OP 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 20,1 26 <2 <2 2,5 2,6 <2 <2 <2 60,6 1,045 Florisil
6 23.12 00 47 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 20,1 165 <2 7,2 14 9,8 2,4 <2 <2 61,1 1,044 Florisil
6 23.12 00 48 Verhaltensmessraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,2 20,1 430 <2 17 31 26 7,6 4,6 <2 60,8 1,045 Florisil
6 23.12 00 49 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 23,1 20,1 170 <2 4,7 13 13 3,4 <2 <2 62,0 1,045 Florisil
6 23.12 01 41 Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,9 23,8 325 2,1 9,2 24 19 8,2 4,9 <2 47,9 1,045 Florisil
6 23.12 01 42 Büro 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,8 23,8 205 <2 7,8 20 10 3,1 <2 <2 48,1 1,045 Florisil
6 23.12 01 42B Sitzungsraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,6 23,8 155 <2 6,1 14 8,3 2,3 <2 <2 47,4 1,045 Florisil
6 23.12 01 43 Vorraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,9 23,8 175 <2 3,7 8,8 13 5,5 3,7 <2 48,7 1,045 Florisil
6 23.12 01 43A Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,9 23,8 180 <2 4,3 10 14 5,1 2,3 <2 48,4 1,045 Florisil
6 23.12 01 43B Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,9 23,8 235 <2 4,1 11 17 9,2 5,5 <2 48,6 1,045 Florisil
6 23.12 01 44 Versuchsraum/Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,6 23,8 260 2,1 5,8 14 18 8,7 5,4 <2 47,9 1,065 Florisil
6 23.12 01 45 Vorraum 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 25,2 23,8 100 <2 2,7 6 6,1 3,4 2,2 <2 47,0 1,045 Florisil
6 23.12 01 45A Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 24,7 23,8 155 <2 3,4 8,9 9,3 5,3 3,6 <2 49,2 1,045 Florisil
6 23.12 01 45B Labor 18.07.20 Kontrollmessung Sommer 2020 MNS 25,1 23,8 350 3,1 8,5 20 21 12 8,1 <2 47,9 1,045 Florisil

     
  
 


